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I1.

PROTOKOL Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2020 roku

Podstawa prawna wszczecia kontroli:

§ 6 ust. 1 12 wzw. z § 7 i 8 Zasad nadzoru wlascicielskiego nad
jednoosobowymi spotkami Miasta Stupska (Zalgcznik do zarzadzenia
Prezydenta Miasta Stupska Nr 301/ZK0/2019 z dnia 21 marca 2019 1.);

§ 18 ust. I Umowy spélki Trzy Fale spotki z ograniczona odpowiedzialnoscia
z dnia 14 wrze$nia 2016 roku (t.j. z dnia 28 lipca 2017 roku);

art. 219 § 114 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks spotek handlowych
(tj. Dz.U. 2 2019 r., poz. 505).

uchwata nr 23/2019 Rady Nadzorczej Trzy Fale spotki z ograniczonej
odpowiedzialnoscig w sprawie przyjecia Rocznego planu kontroli w Spotce na
rok 2020

Zakres kontroli:

Kontrola zostata przeprowadzona w zakresie realizacji obowigzkow i przestrzegania
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan,

jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. 2015, poz.2016).

Zgodnie z § 2 ww. rozporzadzenia woda na pltywalniach, w tym woda doprowadzana

na plywalni¢, powinna spetnia¢ wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne
okreslone w zalacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia.

Na podstawie § 3 rozporzadzenia zarzadzajacy plywalnig dokonuje oceny spelniania
wymagan, o ktérych mowa w § 2, na podstawie:

1) biezgcej obserwacji, ktéra zawiera udokumentowane spostrzezenia

1 podejmowane czynnosci, z uwzglednieniem:

a) daty, godziny i podpisu osoby dokonujacej biezacej obserwacji wody
na plywalni,

b) odnotowania przejrzystosci wody, stwierdzonych widocznych
zanieczyszczen 1 podjetych dzialan naprawczych, spostrzezen
mogacych mie¢ wplyw na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej
oraz wszelkich innych nieprawidlowosci i podejmowanych w zwigzku
z nimi czynnosci,

¢) daty 1 godziny wylaczenia z uzytkowania zanieczyszczone] niecki
basenowe] oraz daty i godziny poinformowania o tym wlasciwego
panstwowego wojewddzkiego lub panstwowego powiatowego lub
panstwowego granicznego inspektora sanitarnego, zwanego dalej
"wlasciwym pafnstwowym inspektorem sanitarnym", w przypadku



2)

stwierdzenia wystapienia incydentéw kalowych lub incydentéw
wymiotnych w wodzie na pltywalni;
systematycznego 1 udokumentowanego nadzoru pracy urzadzen oraz
rejestrowania wynikoéw pomiaru jakosci wody na ptywalni:

a) nie rzadziej niz co 4 godziny w trakcie godzin uzytkowania plywalni,
przy czym pierwsza rejestracja powinna mie¢ miejsce przed
rozpoczgciem jej uzytkowania, w zakresie nastepujacych parametrow:

— pH wody,

— potencjahu redox,

— stezenia chloru wolnego,
— temperatury wody,

b) nie rzadziej niz raz na dobe¢, w godzinach uzytkowania pltywalni, w
zakresie parametru chloru zwigzanego;

¢) systematycznych i udokumentowanych badan jakosci wody,
prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z wilasciwym
panstwowym inspektorem sanitarnym oraz kazdorazowo w przypadku
wystapienia sytuacji mogacej mie¢ wplyw na pogorszenie jakosci wody
na ptywalni, w tym sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1 lit. ¢, po przerwie
eksploatacyjnej lub awarii, wynikow badan przekazywanych w terminie
do 3 dni roboczych wlasciwemu panstwowemu inspektorowi
sanitarnemu  wraz ze wskazaniem podejmowanych dzialan
naprawczych w zakresie dotyczacym parametrow okre$lonych w
zalgcznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia.

Zgodnie z § 7 rozporzadzenia:

1. zarzadzajacy pltywalniag w komunikacie informuje o:

1))

2)

3)

ostatniej ocenie jakoSci wody na plywalni dokonanej przez wlasciwego
panstwowego inspektora sanitarnego, o ktorej mowa w § 4;

spetnianiu przez wode na plywalni wymagan okreslonych w rozporzadzeniu
lub aktualnych przekroczeniach dopuszczalnych wartosei  parametréw
wynikajacych z oceny, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1;

podj¢tych  dziataniach naprawczych oraz o planowanym terminie
doprowadzenia jakosci wody na plywalni do odpowiednich wymagan, w
przypadku niespetnienia wymagan jako$ciowych, jakim powinna odpowiadaé
woda na plywalni.

2. Komunikat zamieszcza sie:
1) na tablicy informacyjnej zlokalizowanej w miejscu widocznym dla oséb

plywajgcych, kapiacych si¢ lub uprawiajacych sport lub rekreacje oraz

2) na stronie internetowej, jezeli taka strona jest prowadzona.
3. Zarzadzajacy plywalnia w przypadku wystapienia zmian jakosci wody na ptywalni
jest obowiazany do niezwlocznej aktualizacji komunikatu.



Kontrolg przeprowadzono wyrywkowo, na podstawie dokumentéw przekazanych
przez Spotke za miesigce wrzesien 2019 roku i styczen 2020 roku

II1. Kontrolg¢ przeprowadzil:
Pukasz Rejmer — wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej
IV. Ustalenia:

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iz Trzy Fale spotka z ograniczona
odpowiedzialnoscig zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
W sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach dokonuje oceny
spelniania wymagan mikrobiologicznych i fizykochemicznych okreslonych w zatacznikach nr
1 1 2 do rozporzadzenia. Badania przeprowadzane byly z czgstotliwoscia wskazang
w rozporzadzeniu.

Komunikaty dotyczace jakosci wody umieszczane byly na stronie internetowej Parku
Wodnego https://www.trzyfale.slupsk.pl/badania-wody.html

Odnosnie samych wynikéw badan, to wykryto przekroczenia norm w zakresie stezenia chloru
wolnego i chloru zwiazanego, a takze sporadycznie bakterii Legionella (prébki z dnia 14
stycznia 2020 roku — natryski)

W dniu 23 grudnia 2019 roku zostata przeprowadzona kontrola Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Stupsku. Kontrola dotyczyla utrzymania czystosci i porzadku przy
Swiadczeniu ustug ptywalni i oraz spelniania wymagan w zakresie realizacji obowiazkéow
1 przestrzegania rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

Whioski kontroli byly co do zasady pozytywne. Jedyne zastrzezenia dotyczyty przekroczenia
dopuszczalnej warto$ci parametru chloru zwigzanego.

V. Opinia kontrolujgcego

Spotka w sposob prawidtowy realizuje obowiazki natozone rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na
ptywalniach. Jedyne nieprawidtowosci dotyczyly przekroczenia norm w zakresie stezenia
chloru wolnego i chloru zwigzanego, a takze bakterii Legionella (woda pod natryskami).
Niezwlocznie po wykryciu nieprawidlowosci pracownicy dziatu technicznego oraz dziatu
zachowania czystosci, na polecenie Prezesa Zarzadu, podjeli dzialania naprawcze majace na
celu usunigcie uchybien.



VI. Zalecenia pokontrolne:

Stosowanie si¢ do zalecei Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Shupsku
wskazanych w protokole kontroli z dnia 23 grudnia 2019 roku. Niezwloczne reagowanie na
przekroczenie norm w probkach wody i podejmowanie dziatan w celu przywrocenia wody do
wymagan mikrobiologicznych i fizykochemicznych przewidzianych rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadaé
woda na ptywalniach.



