V.

PROTOKOL Z KONTROLI
przeprowadzonej w dniu 30 listopada 2022 roku

Podstawa prawna wszczecia kontroli:

— §6ust. 1i2wzw.z§7i8 Zasad nadzoru wiascicielskiego nad jednoosobowymi
spotkami Miasta Stupska (zatacznik do zarzadzenia Prezydenta Miasta Stupska Nr
740/ZK0/2022 z dnia 3.10.2022 r.);

— § 18 ust. 1 Umowy spétki Trzy Fale spétki z ograniczona odpowiedzialnoscia z dnia 14
wrzesnia 2016 roku (t.j. z dnia 21 lutego 2020 roku);

— art. 219 § 1i 4 ustawy z dnia 15 wrze$nia 2000 r. — Kodeks spétek handlowych (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 505):

— uchwata nr 34/2021 rady nadzorczej Trzy Fale spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig
W sprawie przyjecia rocznego planu kontroli w spétce na rok 2022

Zakres kontroli:

Kontrola skutecznosci dokonanej optymalizacji zuizycia energii elektrycznej icieplnej
w zakresie redukcji kosztéw.

Kontrole przeprowadzit:

Okreslenie dat rozpoczecia i zakofczenia czynnosci kontrolnych:
Kontrolg przeprowadzono w dniu 30 listopada 2022 r.

Ustalenia:

Celem kontroli byto ustalenie skutecznosici inwestycji w zakup systemu automatyki
umozliwiajagcego aktywne zarzgdzanie energia w obiektach, ktérej celem byta redukcja
zuzycia energii.

Inwestycja w zakup systemu automatyki dokonana przez Trzy Fale sp. z o.0. polegata na
zaméwieniu dostawy, instalacji i uruchomienia sprzetu i oprogramowania nadrzednego
systemu automatyki umozliwiajgcego aktywne zarzadzanie energia w obiektach od
Solwena Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku. Zakres zamdwienia zostat okreslony w dwdéch
umowach zawartych pomiedzy Trzy Fale sp. z 0.0. a Solwena sp. z 0.0. dn. 4 czerwca 2021
roku idn. 10 stycznia 2022 roku. Zgodnie z umowami koszt netto inwestycji wyniost
125000 PLN (pierwsza umowa) i 90 000 PLN (druga umowa) czyli razem 215000 PLN
(stownie: dwiescie pietnascie tysiecy ztotych).

Ewentualna redukcja zuzycia energii, ktéra jest przedmiotem niniejszej kontroli, miataby
dotyczy¢ energii elektrycznej, zwtaszcza w centralach wentylacyjnych, oraz — posrednio —



energii cieplnej w obiegu technologicznym i centralnym ogrzewaniu pomieszczen w
obiekcie. Redukcja zuzycia ani ograniczenie kosztdw nie zostaty w sposéb jednoznaczny
zdefiniowane w umowach i nie stanowig zobowigzania dostawcy. S3 zatem jedynie
spodziewanym efektem realizacji umow.

Zgodnie 2 informacj otrzymana od I

spotce, realizacja drugiej umowy zakoriczyta sie protokolarnym odbiorem instalacji w maju
2022 roku. Wobec tego kontrolg zuzycia energii objeto okres od czerwca do pazdziernika
2022 roku (petne 5 miesiecy) oraz okres referencyjny od czerwca do paidziernika 2021
roku, jako maksymalny (dotychczas) okres umozliwiajacy poréwnanie zuzycia energii przed
inwestycjg i po niej.

Zuzycie (czynnej) energii elektrycznej w przedmiotowym okresie ustalono na podstawie
odczytéw zawartych na fakturach za energie elektryczng wystawionych przez Tauron
Sprzedaz sp. z 0.0. (Ustuge dystrybucji energii elektrycznej realizuje Energa — Obrét SA.
Optaty za dystrybucje s3 naliczane na podstawie tych samych danych o zuzyciu, co optaty
za sprzedaz energii). Tauron Sprzedaz sp. z 0.0. wystawia faktury za kolejne miesigce
kalendarzowe, ktdre zostaty zestawione w tabeli nr 1.

2021 2022
Dostawca TAURON Sprzedaz z o.0. TAURON Sprzedaz z o.0.

MWh MWh
Czerwiec 138 127
Lipiec 154 146
Sierpien 148 149
Wrzesien 132 53
Pazdziernik 136 69
RAZEM 708 544

Tabela nr 1. Zuzycie energii elektrycznej

Zuzycie energii cieplnej w przedmiotowym okresie ustalono na podstawie odczytow
zawartych na fakturach za energie cieplng wystawionych przez Engie EC Stupsk sp. z 0.0.
i Wodociagi Stupsk sp. z 0.0. W 2021 r. jedynym dostawca energii cieplnej do spotki byto
Engie sp. z 0.0. Obydwie spo6tki wystawiajg faktury za kolejne miesigce kalendarzowe, ktére
zostaty zestawione w tabeli nr 2.




VL.

VIL.

2021 2022
Dostawca | Engie EC Stupsk | Wodociagi Engie EC Stupsk | Wodociagi
Sp.zo.0. Stupsk Sp.zo.0. | Sp.zo.0. Stupsk Sp. zo.0.
GlJ GJ

Czerwiec 838.00 0 312.00 105.00
Lipiec 759.00 0 430.00 534.00
Sierpien 1019.00 0 259.00 576.00
Wrzesien 1096.00 0 534.00 651.00
Pazdziernik 1332.99 0 611.00 479.00
Razem 5044.99 0.00 2146.00 2345.00

RAZEM 5045 4491

Tabela nr 2. Zuzycie energii cieplnej

Ze zgromadzonych danych wynika, ze w kontrolowanym okresie od czerwca do
pazdziernika 2022 r. w poréwnaniu z tym samym okresem roku poprzedniego spadto
zaréwno zuzycie energii elektrycznej (wyrazone w MWh), jak i energii cieplnej (wyrazone
w GJ). W przypadku energii elektrycznej spadek ten wyniést 164 MWh czyli 23%. Zuzycie
energii cieplnej spadto o 554 GJ czyli 11%. Spadek zuzycia wyraziony w jednostkach
naturalnych MWh i GJ nie odpowiada zmniejszeniu zobowigzan spétki (kwot na fakturach)
z powodu wzrostu cen jednostkowych.

Ocena kontrolujacego

Przeprowadzona kontrola pozwala bezsprzecznie stwierdzi¢, ze po zainstalowaniu przez
Solwena sp. z 0.0. systemu automatyki w sposéb istotny spadfo zaréwno zuzycie energii
elektrycznej, jak i cieplnej w spétce. Stato sie tak pomimo zwiekszenia liczby odbioréw
energii elektrycznej, m.in. o o$wietlenie czesci zewnetrznej, dmucharice i mokry bar. Odbiér
energii cieplnej mierzony ogrzewang powierzchnia nie zwiekszyt sie. Po zapoznaniu sie ze
sposobem dziatania systemu automatyki zainstalowanego przez Solwena sp. z 0.0. mozna
stwierdzi¢, ze system ten jest przynajmniej czesciowo odpowiedzialny za spadek zuzycia
energii. Innymi czynnikami, ktére mogty sie do tego przyczyni¢, sy warunki pogodowe i
racjonalne wykorzystanie energii przez pracownikéw spétki. Doktadne okreélenie wptywu
kazdego z tych czynnikow nie jest mozliwe.

Zalecenia pokontrolne

Umiesci¢ umowy zawarte z Solwena sp. z 0.0. w rejestrze umoéw w BIP-ie spotki.









